
電 気 方 式 分 岐 結 線

電 源 部
負 荷 名 称 備　      　 考

番号

回路

( V)

電圧 負荷

種別 ( VA)

負荷容量遮断器

定　 格

電灯動力分電盤結線図1

盤名称・ 型式

　 ・ 接地端子は、 Ｅ Ｄ と Ｅ Ｄ （ Ｅ Ｌ Ｃ Ｂ ） を設ける 。

注　 記回路種別

記号

100

200

300

600

種　 別

非常電源負荷　 　 　 　 Ａ Ｃ １ ０ ０ Ｖ 回路

電灯負荷　 　 　 　 　 　 Ａ Ｃ １ ０ ０ Ｖ 回路

電灯負荷　 　 　 　 　 　 Ａ Ｃ ２ ０ ０ Ｖ 回路

コ ン セン ト 　 　 　 　 　 Ａ Ｃ １ ０ ０ Ｖ 回路

コ ン セン ト 　 　 　 　 　 Ａ Ｃ ２ ０ ０ Ｖ 回路

他負荷・ 予備　 　 　 　 Ａ Ｃ １ ０ ０ Ｖ 回路

他負荷・ 予備　 　 　 　 Ａ Ｃ ２ ０ ０ Ｖ 回路

500

a

負荷種別

記号 種　 別

S

L

C

専用回路

電灯回路

コ ンセント 回路

八代浄水場
沈殿池及び排水処理施設築造工事( 建築電気)

縮尺

図面

承

認

図面

番号

設計

番号

審

査

設

計

製

図 枚数

図面

上 天 草・ 宇 城 水 道 企 業 団

総

（ ２ 号沈澱池） 電灯動力

―

制御盤結線図・ 幹線系統図

AE-04



八代浄水場
沈殿池及び排水処理施設築造工事( 建築電気)

縮尺

図面

承

認

図面

番号

設計

番号

審

査

設

計

製

図 枚数

図面

上 天 草・ 宇 城 水 道 企 業 団

総

（ ２ 号沈澱池）

１ ／１ ０ ０ AE-05



八代浄水場
沈殿池及び排水処理施設築造工事( 建築電気)

縮尺

図面

承

認

図面

番号

設計

番号

審

査

設

計

製

図 枚数

図面

上 天 草・ 宇 城 水 道 企 業 団

総

AE-06

電灯設備　 1階平面図
（ ２ 号沈澱池）

１ ／１ ０ ０



（ ２ 号沈澱池）

１ ／１ ０ ０

コ ンセント 設備　 平面図

AE-07

八代浄水場
沈殿池及び排水処理施設築造工事( 建築電気)

縮尺

図面

承

認

図面

番号

設計

番号

審

査

設

計

製

図 枚数

図面

上 天 草・ 宇 城 水 道 企 業 団

総



（ ２ 号沈澱池）

１ ／１ ０ ０

幹線・ 動力設備　 平面図

AE-08

八代浄水場
沈殿池及び排水処理施設築造工事( 建築電気)

縮尺

図面

承

認

図面

番号

設計

番号

審

査

設

計

製

図 枚数

図面

上 天 草・ 宇 城 水 道 企 業 団

総



（ ２ 号沈澱池）

１ ／１ ０ ０ AE-09

八代浄水場
沈殿池及び排水処理施設築造工事( 建築電気)

縮尺

図面

承

認

図面

番号

設計

番号

審

査

設

計

製

図 枚数

図面

上 天 草・ 宇 城 水 道 企 業 団

総

【  凡　 例 】

摘　 　 要



照明器具参考姿図2

電 気 方 式

盤名称・ 型式

分 岐 結 線

電 源 部
負 荷 名 称 備　      　 考

番号

回路

( V)

電圧 負荷

種別 ( VA)

負荷容量遮断器

定　 格

3 誘導灯　 防湿型　 取付要領図

摘　 　 要名　 　 称 備　 　 考記　 　 号

1 凡　 　 例

3 電灯分電盤結線図 4 幹線系統図

RP 壁付コ ンセント ２ Ｐ １ ５ Ａ ×２ ＋接地極・ 接地端子付

天井付・ 吊り 下げ

( RP)

WP 防水コ ンセント ２ Ｐ １ ５ Ａ ×２ ＋接地極・ 接地端子付

EK 抜止コ ンセント ２ Ｐ １ ５ Ａ ×１ ＋接地極 換気扇用

器具形式記号

Ｌ Ｅ Ｄ 照明器具

電圧 安定器 器具形式仕様

器具形式記号

Ｌ Ｅ Ｄ 照明器具

電圧 安定器 器具形式仕様

Ｌ Ｅ Ｄ 非常灯

LED内蔵・ 自己点検ス イ ッ チ付LN200VK1-LSS14MP-2

誘導灯・ 非常灯共通で一台見込む

非常灯・ 誘導灯共通　 点検用リ モコ ン

器具形式記号

Ｌ Ｅ Ｄ 照明器具

電圧 安定器 器具形式仕様

Ｌ Ｅ Ｄ 誘導灯

LE100VSH1-FSF20MP-C

器具形式記号 電圧 安定器 器具形式仕様

Ｌ Ｅ Ｄ 照明器具

防湿型・ 防雨型LE200VLSS1MP/RP-4-46

・ LED     ： 4, 600LM以上
・ 材質    ： SUS製
・ 防湿性能： I P23

Ｌ Ｅ Ｄ 照明器具

・ LED     ： 1, 400LM以上
・ 材質    ： SUS製
・ 防湿性能： I P23

防湿・ 人感ｾﾝｻー ( ON・ OFF)LN100VＳ Ｐ －１

Ｌ Ｅ Ｄ ブラ ケッ ト

器具形式仕様

Ｌ Ｅ Ｄ モールラ イ ト

防雨型

・ LED     ： 11, 800LM以上
・ 材質    ： SUS製
・ 防湿性能： I P44

器具形式記号 電圧 安定器

LF200VLSA2-63

Ｌ Ｅ Ｄ 照明器具

　 ・ 接地端子は、 Ｅ Ｄ と Ｅ Ｄ （ Ｅ Ｌ Ｃ Ｂ ） を設ける 。

注　 記回路種別

記号

100

200

300

600

種　 別

非常電源負荷　 　 　 　 Ａ Ｃ １ ０ ０ Ｖ 回路

電灯負荷　 　 　 　 　 　 Ａ Ｃ １ ０ ０ Ｖ 回路

電灯負荷　 　 　 　 　 　 Ａ Ｃ ２ ０ ０ Ｖ 回路

コ ンセン ト 　 　 　 　 　 Ａ Ｃ １ ０ ０ Ｖ 回路

コ ンセン ト 　 　 　 　 　 Ａ Ｃ ２ ０ ０ Ｖ 回路

他負荷・ 予備　 　 　 　 Ａ Ｃ １ ０ ０ Ｖ 回路

他負荷・ 予備　 　 　 　 Ａ Ｃ ２ ０ ０ Ｖ 回路

500

a

負荷種別

記号 種　 別

S

L

C

専用回路

電灯回路

コ ン セン ト 回路

八代浄水場
沈殿池及び排水処理施設築造工事( 建築電気)

縮尺

図面

承

認

図面

番号

設計

番号

審

査

設

計

製

図 枚数

図面

上 天 草・ 宇 城 水 道 企 業 団

総

AE-03-

照明器具姿図・ 幹線系統図
（ 排泥池・ 濃縮槽） 凡例・



AE-04１ ／１ ０ ０

電灯設備 平面図・ 断面図
（ 排泥池・ 濃縮槽）

八代浄水場
沈殿池及び排水処理施設築造工事( 建築電気)

縮尺

図面

承

認

図面

番号

設計

番号

審

査

設

計

製

図 枚数

図面

上 天 草・ 宇 城 水 道 企 業 団

総



八代浄水場
沈殿池及び排水処理施設築造工事( 建築電気)

縮尺

図面

承

認

図面

番号

設計

番号

審

査

設

計

製

図 枚数

図面

上 天 草・ 宇 城 水 道 企 業 団

総

幹線・ 構内交換設備 平面図
（ 排泥池・ 濃縮槽） ｺﾝｾﾝﾄ

１ ／１ ０ ０ AE-05



縮尺

図面

承

認

図面

番号

設計

番号

3/5
審

査

設

計

製

図 枚数

図面

上 天 草・ 宇 城 水 道 企 業 団

総

令和  年  月  日

（ 電気棟）

－ AM-3

R

HEU-1

Ｇ Ｌ
+**. ***

１ Ｆ Ｌ
+**. ***

Ｒ Ｓ Ｌ （ 水下）
+**. ***

電気室R R R

八代浄水場 沈殿池及び排水処理施設築造工事( 建築機械)



縮尺

図面

承

認

図面

番号

設計

番号

4/5
審

査

設

計

製

図 枚数

図面

上 天 草・ 宇 城 水 道 企 業 団

総

令和  年  月  日

（ 電気棟）

１ ／５ ０ AM-4

空調・ 換気　 平面図

屋根伏図　 　 １ ／５ ０１ 階　 　 平面図　 　 １ ／５ ０１ 階下部　 　 平面図　 　 １ ／５ ０

Ｎ

R

R

R

蓄圧式ABC10型

小型消火器

電気室

ハン ド ホール ハン ド ホ ール

屋根

Ａ

Ｂ

１ ２２１１

八代浄水場 沈殿池及び排水処理施設築造工事( 建築機械)



FS-1

FE-1

GL+0. 00 GL+0. 00

1
65

0
2
88

0

31
50

2
15

0

5
30

0

5
00

50
3
0

3
83

0

A

451～750； 0. 6、 751～1500； 0. 8、 1501～2200； 1. 0、 2201以上1. 2

B

AB

上 天 草・ 宇 城 水 道 企 業 団

令和　 年  月  日

図面

認
承

査
審

縮尺

計
設

-

設計

図
製

枚数

図面
 総

番号

図面

番号

八代浄水場 沈殿池及び排水処理施設築造工事( 建築機械)

（ ２ 号沈澱池）

換気　 系統図

AM-03



濃縮槽 濃縮槽ポンプ室

排泥池

沈澱池よ り

φ
20

0

排泥池

沈澱池より

φ
20

0

濃縮槽
濃縮槽

ポンプ室

GL+0. 00

WL+4. 80 WL+4. 80

EL+5. 50

GL+0. 00

排泥池GL+0. 00

HWL-0. 90

LWL-3. 90

EL-4. 65

EL+1. 35

GL+0. 00

GL+0. 00 GL+0. 00
ポンプ室

HWL-0. 90

LWL-3. 90

排泥池

EL-4. 65

EL+1. 35

EL+3. 30

EL-1. 00

排泥池

HWL-0. 90

LWL-3. 90

上 天 草・ 宇 城 水 道 企 業 団

図面

認
承

査
審

縮尺

計
設

1/100

設計

図
製

枚数

図面
 総

番号

図面

番号

（ 排泥池・ 濃縮槽）

AM-03

FS-1

FE-1

蓄圧式ABC10型

消火器

令和  年  月  日

八代浄水場 沈殿池及び排水処理施設築造工事( 建築機械)


